
 
 

 5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
 

5.5.1 การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่ก าหนด 
                    (1) มีการก าหนดแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ เดือนกันยายน 2568 ได้จัดการอบรมอพยพ
หนีไฟ เมื่อวันที่ 16 กันยายน  2568 เวลา 08.30- 17.00 น. ณ อาคารแผ่พืชน์   

 

 
 

ภาพการอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 
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ภาพการอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 
 

โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
 

                    (2) จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย เข้าอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ ขั้นต้นจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของบุคลากรแต่ละแผนกหรือส่วนงาน ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ณ อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย ทั้งหมดจ านวน 222 คน  เข้าร่วมอบรม จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 81.53 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงประจ าปี 2568 
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                    (3) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่อยู่ประจ าพื้นที่อาคารส านักงานมหาวิทยาลัยมีการเข้าร่วม
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
                    (4) มีการอบรมดับเพลิงขั ้นต้นตามแผนที่ก าหนดพร้อมแสดงหลักฐาน ได้แก่ รายงานสรุป 
การอบรมภาพถ่ายวิทยากรขณะอบรมใบรับรองการอบรม  
                    (5) มีการฝึกซ้อมอพยพตามแผนที่ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐาน ได้แก่ ภาพถ่ายการอบรม 
ภาพถ่าย 
 

ใบรับรองการอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2568 
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รายงานสรุปการอบรมภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2568 
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                    (6) มีการก าหนดจุดรวมพลที่สามารถรองรับได้พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน 
 

จุดรวมพลก าหนดไว้ ณ บริเวณลานเสาธง ด้านข้างอาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 
 

       
 
 

                    (7) มีการก าหนดเส้นทางหนีไฟ ธงน า ทางหนีไฟ ไปยังจ ุดรวมพล พร้อมทั ้งได้ส ื ่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรผู้อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานอาคารส านักงานมหาวิทยาลัย สามารถมองเห็นได้ง่าย มีป้าย
บอกชัดเจน มีการก าหนดเส้นทางหนีไฟ พร้อมป้ายบอกทางแสดงทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ถือธงน าทาง สามารถ
อพยพน าพาบุคลากรออกจากท่ีเกิดเหตุ  
 

 
 

ผังเส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพลของส านักงานมหาวิทยาลัย 
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ภาพธงน าทางของส านักงานมหาวิทยาลัย 1 ชั้น 2 
 
 

 
  

  
 

ภาพธงน าทางของส านักงานมหาวิทยาลัย 2 ชั้น 1-5 
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ภาพธงน าทางของส านักงานมหาวิทยาลัย 2 ชั้น 1-5 
 

(8) มีการก าหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อมป้ายแสดงอย่างชัดเจน 
 

         
 

ภาพก าหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อมป้ายแสดง 
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ภาพป้ายทางหนีไฟ 
 
5.5.2  มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบัน เหมาะสมและร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน 
         อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย  ได้จัดท าแผนต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันและได้ด าเนินการถ่ายทอดแผนให้
บุคลากรในอาคาร ดังนี้ 

 
 

แผนฉุกเฉินอาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 
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5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณ 
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของบุคลากรทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว 
             (1)  มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง  
  มีการติดตั้งถังดับเพลิง จ านวน 11 เครื่อง สายฉีดน ้า จ านวน 5 จุด ซึ่งพร้อมใช้งานและเพียงพอ
ต่อการใช้งาน การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

        
 

ภาพแสดงท่ีตั้งถังดับเพลิง 
 

(2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน 
                        อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย มีการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย ที่พร้อมใช้งานทั่ว  
ทั้งอาคาร ในกรณทีีเ่กิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งเตือนภัยได้ 

 
ภาพระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย 
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หัวรับน ้าดับเพลิงใช้ส าหรับพนักงานดับเพลิงใช้ต่อสายน ้าเพ่ือส่งเข้าไปในระบบดับเพลิงของอาคาร 
 

      
 

ภาพหัวรับน ้าดับเพลิง 
                               
 

(3) มีการตรวจสอบข้อ (1)-(2) และหากพบว่าช ารุดจะต้องด าเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไข 
 

 
 

                                                     บันทึกการตรวจสภาพถังดับเพลิง 
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รายงานการตรวจสภาพถังดับเพลิง  
 

(4)  จัดท าแผนผังแสดงต าแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม ้

(5)  บุคลากรจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเตือน  
อย่างน้อยร้อยละ 75 จากที่สุ่มสอบถาม 

-สัมภาษณ์บุคลากร- 
(6) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

 

  
 

 ภาพแสดงพื้นที่ตั้งถังดับเพลิง สายดับเพลิงที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
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